RUHR

Stand: 05/2021 BOCHUM
Fiir besonders beauftragte Personen

Brandschutzordnung Teil C UNIVERSITAT

RUB

1.  Aufgabenverteilung im Rahmen des Brandschutzes

1.1. Ubergreifende Aufgaben des Brandschutzes

1.1.1. Baulicher Brandschutz

Fiir den baulichen Brandschutz liegt die Zustindigkeit im Regelfall beim Bau-

und Liegenschaftsbetrieb NRW. Ansprechpartner fur die baulichen Einrichtun-

gen im Zustindigkeitsbereich der RUB ist das Dezernat 5.1, Gebdudemanage-
ment und -betrieb.

Zum baulichen Brandschutz gehdren u. a.:

- Festlegung von Brand- und Rauchabschnitten sowie Nutzungseinheiten.

- Uberwachung von zu verwendenden Baustoffen in Flucht- und Rettungs-
wegen, Brand- und Rauchabschnitten sowie Nutzungseinheiten.

- Festlegen von Aufstell- und Bewegungsflichen fur die Feuerwehr.

- Beratung der Verwaltung und der Nutzer in allen Fragen des baulichen
Brandschutzes.

- Teilnahme an Brandschauen und Baubegehungen.

- Teilnahme an Planungsgesprichen des bau- und betriebstechnischen Be-
reiches im Zusammenhang mit Neu- und Umbauten und Nutzungsinde-
rungen.

- Uberpriifung von Brandschutzmafnahmen im Rahmen von Sicherheits-
begehungen.

1.1.2. Anlagentechnischer Brandschutz

Ansprechpartner fiir die Einrichtungen im Zustindigkeitsbereich der RUB ist

das Dezernat 5.1, Gebdudemanagement und -betrieb.

Zum anlagentechnischen Brandschutz gehéren u. a.

- Prifung, Wartung und Erhalt der Funktionsfihigkeit von Einrichtungen
wie Brandmeldeanlagen, automatische Léschanlagen, Brandschutzklap-
pen, Rauchabzugseinrichtungen, Feststellanlagen fiir Tiiren, Gebiudeleit-
technik und Alarmierungsanlagen.

- Beratung der Verwaltung und der Nutzer in allen Fragen des anlagentech-
nischen Brandschutzes.

- Teilnahme an Brandschauen und Baubegehungen.

- Teilnahme an Planungsgesprichen des betriebstechnischen Bereiches im
Zusammenhang mit Neubauten, Umbauten und Nutzungsinderungen.

- Uberpriifung von BrandschutzmaRnahmen im Rahmen von Sicherheits-
begehungen.

- Auferbetriebsetzen von Brandmelde-/Feuerléschanlagen und Uberprii-
fung der Betriebsbereitschaft nach Wiederinbetriebnahme.
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1.1.3. Organisatorischer Brandschutz

Ubergreifende Aufgaben des organisatorischen Brandschutzes werden von den
zustindigen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern der Stabsstelle Arbeits-
sicherheit und Umweltschutz — insbesondere vom Brandschutzbeauftragten-
begleitet.

- Beratung der Verwaltung und der Nutzer in allen Fragen des Brandschut-
zes.

- Organisation von zentralen Brandschutzunterweisungen und Feuerl6sch-
tibungen.

- Schulung und Informationen der lokalen Riumungshelfer.

- Organisation von Riumungsiubungen in den Einrichtungen.

- Beratung der Universititsleitung / Dez. 5.1 Gebdudemanagement und
betrieb bei der Aufstellung und Aktualisierung von Alarmplinen.

- Beratung bei Aufstellung und Aktualisierung von Alarm- sowie Flucht-
und Rettungsplinen in Kooperation mit Dez. 5.1 CAD-Biiro.

- Teilnahme an Brandschauen und Baubegehungen.

- Teilnahme an Planungsgesprichen des bau- und betriebstechnischen Be-
reichs im Zusammenhang mit Neu- und Umbauten und Nutzungsinde-
rungen.

- Uberpriifung von BrandschutzmaRnahmen im Rahmen von Sicherheits-
begehungen der Fachkrifte fur Arbeitssicherheit.

1.1.4. Brandschutzbeauftragter

Fir Aufgaben des priaventiven Brandschutzes ist ein Brandschutzbeauftragter
bestellt.

Der Brandschutzbeauftragte berit und unterstiitzt die Brandschutz-Verantwort-
lichen in allen Fragen des Brandschutzes. Niheres regelt die Bestellung.

1.2. Aufgaben des Brandschutzes vor Ort

1.2.1. Verantwortliche Personen

Die Verantwortung fiir den Brandschutz vor Ort obliegt denjenigen Personen,
die aufgrund ihrer dienstlichen Stellung weisungsberechtigt sind. So sind Leite-
rinnen und Leiter von Instituten, Lehrstithlen, Bereichen, Arbeitsgruppen, De-
zernaten, zentralen Einrichtungen und deren Vertreter im Amt fiir alle notwen-
digen vorbeugenden und sonstigen Mafinahmen eines wirkungsvollen Brand-
schutzes (Mingelbeseitigung, Gefihrdungsbeurteilungen, Betriebsanweisun-
gen, technische Verbesserungen, usw.) innerhalb ihrer Zustindigkeitsbereiche
verantwortlich. Sie sorgen fir die Einhaltung dieser Brandschutzordnung (bzw.
der gebidudespezifischen Erginzungen) sowie fiir die regelmiflige Unterweisung
der ihnen unterstellten oder anvertrauten Personen (Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, Studentinnen und Studenten).

Sie kénnen, falls das wegen der Gréfle oder der ortlichen Lage der Einrichtung
erforderlich ist, Aufgaben an geeignete Personen fiir Teile des Bereiches schrift-
lich iibertragen. Die Ubertragung muss die Aufgaben der Mitarbeiterin oder des
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Mitarbeiters klar bezeichnen sowie die mit der Delegation verbundenen Befug-
nisse zur Durchfithrung von Abhilfemafinahmen (Ressourcenzustindigkeit und
Weisungsumfang) enthalten; die Fithrungsverantwortlichkeit bleibt bei der oder
dem Ubertragenden. Fiir den Verhinderungsfall ist eine Vertreterin oder Vertre-
ter zu benennen.

Der/die jeweils verantwortliche Bibliotheks-, Labor-, Werkstatt-, Lagerleiter/-lei-
terin oder sonstige Vorgesetzte hat fiir den brandschutzsicheren Zustand der sei-
nem/ihrem Zustindigkeitsbereich zugeordneten Einrichtung und Gegenstinde
zu sorgen. Seminar- und Ubungsleiter achten in den von ihnen genutzten Semi-
narrdumen und Horsilen auf das Freihalten von Fluchtwegen und das Einhalten
der maximal erlaubten Personenzahl (z. B. kein Zustellen von Stiithlen).

1.2.2. Lokale Riumungshelferinnen und Riumungshelfer

Zur Unterstiitzung der Evakuierung im Brandfall sind fir die einzelnen Berei-
che lokale Riumungshelferinnen und Riumungshelfer zu benennen und aus-
zubilden.

2. Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes (Brandverhiitung)

2.1. Aufgaben des Bereiches Dezernat 5.1 Gebiudemanagement und -betrieb
2.1.1. Leitwarte

Die Leitwarte ist die zentrale Meldestelle fiir alle Notfille im gesamten Universi-
titsbereich. Sie ist tiglich 24 Stunden besetzt. Die Leitwarte nimmt die einge-
henden Notrufe entgegen und alarmiert die erforderlichen Einsatzkrifte, Tel.
0234 32-23333.

2.1.2. Feuermeldeanlagen

Die Feuermeldeanlagen - bestehend aus der Brandmeldezentrale, Druckknopf-
melder und automatischen Brandmeldern sowie die Hausalarmeinrichtungen
(Signalton bzw. Lautsprecheranlagen) - sind jederzeit betriebsbereit zu halten.
Jeder, der Fehler erkennt, hat diese unverziiglich zu melden an: Tel. 0234 32-
23333.

2.1.3. Elektrotechnische Anlagen

Die Stromversorgungseinrichtungen fur alle Brandschutzanlagen und Sicher-
heitseinrichtungen sind funktionsfihig zu halten; hierzu gehéren Notstromver-
sorgung, Zentrale Gebiude-Leittechnik, Notbeleuchtung, Sicherheits- und
Fluchtwegbeleuchtung, Notbeliiftung und Aufzugevakuierung. Jeder, der Fehler
erkennt, hat diese unverziiglich zu melden an: Tel. 0234 32-23333.

2.1.4. Liiftungsanlagen und Feuerléschsysteme

Die folgenden Brandschutz- bzw. Brandbekimpfungsanlagen sind funktionsfi-
hig zu halten: Notzuluftanlagen fiir die innenliegenden Treppenhiuser, Rauch-
abzugventilatoren fir Horséle, Brandschutzklappen in Liiftungskanilen, Jalou-
sieklappen an den Luftungsanlagen, Feuerlosch-Trockenleitungen und Feuer-
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16sch-Nassleitungen, alle Hydranten, stationire Loschanlagen, wie CO2-Léschan-
lagen, Sprinkleranlagen und RWA-Anlagen. Jeder, der Fehler erkennt, hat diese
unverziiglich zu melden an: Tel. 0234 32-23333.

2.1.5. Flucht- und Rettungswege, Verkehrswege,

Flucht- und Rettungswege und die dazugehérigen Ausginge missen gekenn-
zeichnet sein. Sie sind stindig freizuhalten und miissen jederzeit benutzbar sein
und diirfen aufkeinen Fall verschlossen werden. Verkehrswege sind stindig frei-
zuhalten.

2.1.6. Feuerwehrzufahrten und Feuerwehrzonen

Die Zufahrt von Feuerwehr, Rettungsfahrzeugen und sonstigen Einsatzfahrzeu-
gen zu allen Gebiuden muss stets gewdhrleistet sein. Insbesondere sind die ge-
kennzeichneten Feuerwehrbewegungsflichen frei zu halten.

2.2. Aufgaben der Stabsstelle Arbeitssicherheit und Umweltschutz

2.2.1. Allgemeines

Die Sicherheitsfachkrifte beraten und unterstiitzen die Verantwortlichen bei der
Umsetzung und Einhaltung dieser Brandschutzordnung.

2.2.2. Wartung von Feuerléschern

Die vorgeschriebene regelmiflige Wartung der Feuerloscher wird vom Bereich
,Stabsstelle Arbeitssicherheit und Umweltschutz veranlasst. Benutzte Feuerlo-
scher sind zur Wiederbefiillung zu melden, “Stabsstelle Arbeitssicherheit und
Umweltschutz Tel. 0234 32-27981“.

3.  Aufgaben bei Feueralarm und im Brandfall

3.1. Einsatzleitung der RUB

Einsatzleitung der RUB ist

- Leiter der technischen Bereitschaft des Dez. 5.1

Beraten von

- der leitenden Fachkraft fir Arbeitssicherheit bzw. deren Vertreter

- dem Brandschutzbeauftragten

Weitere Details zu Funktionen im Notfall sind im Notfallmanagement der RUB gere-
gelt.

Aufgaben
- Informationen iiber eingegangenen Alarm bei der Leitwarte abfragen.
- Kliren der Lage.
- Einleitung notwendiger Mafinahmen, z. B.
bei Bedarf Alarmierung weiterer Stellen veranlassen,
bei Gefahr im Verzug Hausalarm auslésen,
Riumung des Gebiudes bzw. von Teilbereichen,
Sperrung von Bereichen,
Anweisung an Mitarbeiter der RUB,
Informationen an zustindige interne und externe Stellen,

Brandschutzordnung nach DIN 14096

Seite 4 von 6




. RUHR
Brandschutzordnung Teil C UNIVERSITAT R B
Stand: 05/2021 BOCHUM

Fiir besonders beauftragte Personen

- Einsatzleiter der Feuerwehr beraten.
- Zusammenarbeit mit externen Stellen (Feuerwehr, Polizei, usw.).
- Festlegen von Mafsnahmen nach Beendigung des Einsatzes.

3.2. Leitwarte
Aufgaben Automatischer Feueralarm
Alarmierung folgender Stellen iber Benachrichtigungssysteme:

- Einsatzleitung und weitere Beschiftigte gemifl Alarmierungsplan
- Informationszentrale Uni Mitte

Aufgaben Telefonischer Feueralarm
- Informationen abfragen

Wo brennt es (Gebdude, Etage, Raum)?
Was brennt (Art und Umfang des Brandes)?
Wie viele Menschen sind in welcher Gefahr (Verletzte)?
Wer meldet (Name und Tel.-Nr., fiir evtl. notwendigen Riickruf)?
- (Warten auf) Riickfragen!
- Bei Gefahr im Verzug, Hausalarm auslésen.
- Feuerwehr alarmieren.
- Informationszentrale Uni Mitte verstindigen.
- Alarmierung Einsatzleitung und weitere Beschiftigte gemifs Alarmie-
rungsplan.

Details finden sich im jeweils aktuellen Alarmierungsplan.

Im tatsachlichem Brandfall entscheidet der Leiter der technischen Bereitschaft,
ob weiteres Personal nachalarmiert und der Bereitschaftsdienst auf Leitungs-
ebene (BDL) benachrichtigt werden muss. Bei Brandfillen in Bereichen mit ra-
dioaktiven Stoffen veranlasst der technische Einsatzleiter die Benachrichtigung
des zustindigen Strahlenschutzbeauftragten.

3.3. Informationszentrale (Verkehrsbauwerk)
Aufgaben

- Schranken 6ffnen,

- Feuerwehr einweisen,

4, Sicherheitsmafnahmen

4.1. Riumungshelferinnen und Riumungshelfer

- fordern im Brandfall bzw. bei Hausalarm die Personen in ihrem Zustin-
digkeitsbereich zum sofortigen Verlassen des Gebiudes auf,

- kontrollieren, ob alle Personen den Bereich verlassen haben, soweit ohne
Eigengefihrdung moglich,

- melden an die Einsatzleitung den Stand der Riumung und ggf. Besonder-
heiten,

- sichern ggf. die Ein- und Ausginge nach Anweisung der Einsatzleitung.
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4.2. Betriebssanititer

- leisten Erste Hilfe,

- leisten Hilfestellung bei der Evakuierung verletzter bzw. behinderter Per-
sonen.

4.3. Gebiudeteams

4.3.1. Hausmeisterdienste
- Absichern der Ein- und Ausginge nach Anweisung der Einsatzlei-
tung,
- Feuerwehrzufahrt freihalten,
-Evakuierung des entsprechenden Bereichs (Etage/Gebidude) unterstiitzen.

4.3.2. Sicherheitstechnik
- Unterstitzung bei Klirung der Lage, Information an Einsatzleitung,
- gegebenenfalls Riickstellung der Brandmeldeanlage und der Katastro-
phenliftung nach Einsatzende.

4.3.3.Maschinentechnik/Elektrotechnik
Feuerwehr beraten und informieren tiber:
- Abschaltung von Versorgungsleitungen,
- Schaltung von Liiftungsanlagen,
- Nutzung bzw. Abschaltung von Aufzugsanlagen,
- Ersatzstromversorgung,
- Steuerung von feuerwehrtechnischen Einrichtungen und Anlagen.
- Gegebenenfalls entsprechende Schaltungen vornehmen.

5. Maflnahmen nach einem Brandfall (Nachsorge)

Nach einem Brandfall darf der vom Brand betroffene Bereich/das vom Brand
betroffene Gebiude erst nach Freigabe durch die Einsatzleitung bzw. durch die
Kanzlerin betreten werden.

Die Einsatzleitung der RUB veranlasst - abhingig vom Schadensausmafl - fol-

gende Mafdnahmen:

- Sperrung des Brandortes,

- Sicherungsmafinahmen gegen unbefugtes Betreten, z. B. Bewachung
durch Wachdienst,

- Uberpriifung der Brandstelle auf Kontamination durch Brandriickstinde,

- Feststellung der Brandschiden,

- Wiederherstellung der Funktionsfihigkeit der Brandschutzeinrichtungen.
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